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 Zusammenfassung  Abstract 
 

Das ehemalige Kohlesilo im Gundeldinger Feld in Basel wurde umgebaut und bietet nun 
Platz für Büros, Praxisräume, Konferenzzimmer und eine Zirkusschule. An den Fassaden 
und auf dem Dach wurde eine PV-Anlage mit farbigen Modulen installiert. Um den 
Eigenverbrauch der vor Ort erzeugten Elektrizität zu erhöhen und das öffentliche Stromnetz 
zu entlasten, werden gebrauchte Lithium-Ionen-Akkus aus Mobilitätsanwendungen als 
Second-Life Batteriespeicher eingesetzt. Die PV-Anlage und der Batteriespeicher werden in 
einem Messprojekt detailliert untersucht. 

The former coal silo in Gundeldinger field in Basel was remodeled and now offers space for 
offices, conference rooms and a circus school. On the facades and roof a building integrated 
PV system with colored modules was installed. To increase the self-consumption of electricity 
generated on site and to relieve the public grid, used lithium-ion batteries from mobility 
applications are used as Second Life battery energy storage. The PV system and battery 
storage are investigated in detail in a monitoring project. 
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1. Ausgangslage  

Das ehemalige Areal der Maschinenfabrik Sulzer Burckhardt AG im Basler Quartier Gundeli hat 
sich in den letzten 15 Jahren vom Industriestandort in einen lebendigen Ort mit vielfältigen 
Nutzungen gewandelt. Dieser Transformationsprozess des Gundeldinger Feldes ging mit der 
Ansiedlung kultureller, sozialer und gewerblicher Nutzungen einher und hat sich positiv auf die 
unmittelbare Umgebung und das Quartier ausgewirkt. Abbildung 3 zeigt den Situationsplan des 
Areals. Das knapp 20 Meter hohe Kohlesilo im Zentrum des Areals war das einzige Gebäude, 
welches noch nicht umgenutzt wurde (Abbildung 1). Die überwiegend fensterlosen massiven 
Betonwände liessen ohne grössere bauliche Eingriffe keine herkömmlichen Nutzungen zu. Das 
Erdgeschoss wird seit einigen Jahren durch eine Zirkusschule genutzt. Es entstand die Idee den 
ehemaligen Kohlespeicher umzubauen und als Büroflächen zu nutzen. 

 

 

Abbildung 1: Gundeldinger Feld mit dem Kohlesilo im Ursprungszustand. Quelle: Martin Zeller 

 

Abbildung 2: Gundeldinger Feld mit dem umgebauten Kohlesilo. Quelle: Martin Zeller 



© Gregor Steinke ï  19. Status-Seminar ï 8. / 9. September 2016 ï ETH-Zürich 3 

 

Abbildung 3: Situationsplan Gundeldinger Feld. Quelle: Baubüro in situ 

2. Vorgehen  

Im Rahmen des Umbaus des Silos zu Büroflächen wurden in die Stahlbetonwände der Süd- und 
Nordfassade Öffnungen zur Belichtung und Erschliessung eingeschnitten. Die Gebäudehülle 
wurde in den Obergeschossen komplett erneuert und erhielt einen sehr guten Wärmeschutz 
(Abbildung 4). Die Nord- und Südfassade wurde als aussen wärmegedämmte Konstruktion mit 
hinterlüfteter Bekleidung ausgeführt. Die Ost- und Westfassade erhielt eine verputzte 
Aussenwärmedämmung. Nordseitig wurde ein aussenliegender Treppen- und Aufzugsturm 
angeordnet (Abbildung 2). Als sichtbares Zeichen für den Wandel von fossilen zu erneuerbaren 
Energien wurden die opaken Fassadenflächen im Süden und Norden und die Dachfläche mit 
farbigen PV-Modulen versehen. Der erzeugte Strom wird zum Grossteil vor Ort verbraucht.  

 

Projektbeteiligte 

Bauherrschaft:  Kantensprung AG, Basel 

Architektur:   Baubüro in situ AG, Basel 

PV-Anlage:   Solvatec AG, Basel 

Farbiges PV-Glas:  SwissINSO AG, Lausanne 

Batteriespeicher:  Dreifels AG, Gelterkinden 

Monitoring:   iRIX Software Engineering AG, Basel 

FHNW - Institut Energie am Bau, Muttenz 
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Abbildung 4:  Querschnitt mit Darstellung der Umbauten (rot). Quelle: Baubüro in situ 

2.1 Konstruktion Fassade und Dach 

Die Fassade wurde als sehr gut wärmegedämmte Konstruktion mit hinterlüfteter Bekleidung auf 
einer Holz-Alu-Unterkonstruktion ausgeführt (Abbildung 5 - 8). Als Wärmedämmung kamen 
200 mm Mineralwolle mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0.035 W/(m2K) zum Einsatz, wodurch ein U-
Wert von 0.20 W/(m2K) erreicht wurde. Die Bekleidung besteht aus farbigen rahmenlosen 
Photovoltaikmodulen und Faserzementplatten. Die Hinterlüftung im Bereich der 
fassadenintegrierten PV beträgt 80 mm. Dadurch kann die Wärme rückseitig der Module gut 
abgeführt werden, was sich positiv auf den Ertrag auswirkt. Zudem können im Hinterlüftungsraum 
Leistungsoptimierer der Module und die Verkabelung angeordnet werden. Hinterlüftungsöffungen 
befinden sich im unteren Fassadenbereich und am Übergang zum Dach. Die Schnittstellen der 
Fassadenkonstruktion mussten sorgfältig geplant werden. Dies betrifft zum Beispiel die Übergänge 
der Photovoltaikmodule zur herkömmlichen Fassadenbekleidung. Die Fugen müssen 
übereinstimmen und die Vorderkante in der gleichen Ebene verlaufen. Hierbei waren die 
unterschiedliche Konstruktionsstärke der PV-Module und der Faserzementbekleidung zu 
berücksichtigen.  

 
Abbildung 5: Horizontalschnitt Nordfassade. Quelle: Baubüro in situ 
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Abbildung 6: Montage der PV-Module an der Nordfassade. Quelle: Martin Zeller 

 

  

Abbildung 7 und 8: Nordfassade, Vertikalschnitt Südfassade und Dachanschluss. Quelle: Martin Zeller, Baubüro in situ 

 

Das 11° geneigte Pultdach ist vollflächig mit farbigen und herkömmlichen PV-Modulen belegt. 
Abbildung 9 zeigt die Montage der dachintegrierten PV-Anlage. Die Module sind hinterlüftet und 
dienen als wasserführende Schicht. 
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Abbildung 9: Montage der dachintegrierten PV-Anlage, Unterkonstruktion System Mecosun. Quelle: Martin Zeller 

2.2 Farbige PV in Fassaden und Dach 

Am Gebäude kommen farbige PV-Module mit matter Oberfläche zum Einsatz. Im Vergleich dazu 
bieten herkömmliche Photovoltaikmodule mit dunkler spiegelnder Oberfläche eingeschränkte 
gestalterische Möglichkeiten. Die Photovoltaikmodule sind kaum als solche erkennbar, sondern mit 
herkömmlicher Fassadenbekleidung vergleichbar (Abbildung 10). Somit bieten sich zukünftig neue 
Möglichkeiten für gebäudeintegrierte Photovoltaikanlagen. Tabelle 1 zeigt Kenndaten der PV-
Anlage. 

 

Solarmoduloberfläche 138 m
2
 

Nennleistung total 23 kWp 

Solarmodule Indach:  
mit Rahmen Antec Solar Kromatix 200kWp Farben- 
grau/blau/orange/grün/schwarz  
Masse 806x1586mm  
Fassade:  
Antec Solar Kromatix 123kWp Farben- 
grau/blau/orange/grün  
Masse 590x939mm + 590x1466mm 
 
Module paarweise mit Power Optimizer P405(MC4) 
ausgestattet 

Montagesystem Indach: Mecosun;  
Fassadensystem: Gasser Fassadentechnik 

Netzwechselrichter Indach: Solaredge SE12.58k - EUR;  
Fassade: Solaredge SE10k - EUR 

Kommunikation Solaredge Monitoring Server API 

Stromertrag Prognose 16'400 kWh 

Tabelle 1: Kenndaten der PV-Anlage. Quelle: Solvatec 

 

Am Pilotprojekt werden vier unterschiedliche Farben eingesetzt, um die Bandbreite der 
gestalterischen Möglichkeiten aufzuzeigen. Die Photovoltaikmodule der Fassaden wurden als 
individuell gefertigte rahmenlose Glas-Glas-Laminate mit monokristallinen Zellen ausgeführt und 
mit unsichtbaren rückseitigen Befestigungsschienen versehen. Für das Dach kamen gerahmte 
Glas-Folien-Laminate mit monokristallinen Zellen zum Einsatz. Das äussere farbige Deckglas der 
Module ist mit einer selektiv reflektierenden Beschichtung versehen. Die Beschichtungstechnologie 
wurde an der EPFL in Lausanne entwickelt. Die farbigen Spezialgläser werden durch die Firma 
SwissINSO in den Markt eingeführt. Eine spezielle Beschichtung der äusseren Gläser der PV-
Module reflektiert einen kleinen Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts, wodurch die 
Farbwirkung erzeugt wird. Die Funktionsweise der Beschichtung ist in Abbildung 11 dargestellt. 
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Abbildung 10: Ansicht Südfassade und Dachanlage. Quelle: Martin Zeller 

 

 

Abbildung 11: Funktionsweise der Beschichtung des SwissINSO Kromatix Glases. Quelle: SwissINSO 

 

Die Farbintensität hängt vom Betrachtungswinkel und der Einstrahlung ab. Nach Aussage der 
Firma SwissINSO sollen neben den momentan angebotenen sechs Farben (Abbildung 12) bei 
erfolgreicher Markteinführung zukünftig noch zahlreiche weitere Farben verfügbar sein, sowie 
projektspezifische Wünsche realisiert werden können. Die farbigen Gläser lassen sich sowohl für 
Photovoltaikanlagen verschiedener Zelltechnologien als auch für solarthermische Anlagen 
einsetzen. Der Effizienz der PV-Module vermindert sich in Abhängigkeit vom Farbton nach 
Angaben des Herstellers um fünf bis zehn Prozent (Tabelle 2). 

 

 

Abbildung 12: Angebotene Farbvarianten des SwissINSO Kromatix Glases. Quelle: SwissINSO 


